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1 S flMM AIM F ATT NI IM G
Med stöd au erfarenheter från redan utförda solfångare- 
anläggningar, avsedda enbart för uppvärmning av utom­
husbassänger, studeras i denna rapport alternativa 
möjligheter till effektivare utnyttjande av en anlägg­
ning med solfångare.
Klara dagar under badsäsongen råder i stort sett ba­
lans mellan direkt solinstrålning mot bassängytan 
respektive värmeförluster genom avdunstning ooh trans­
mission. Bolfångaranläggningen bidrar sådana dagar 
endast till onödig höjning av badvattentemperaturen.
Behovet att lagra solenergi blir här mer uttalat än i 
anläggningar där behov av energi även föreligger sa­
liga dagar under sommarhalvåret.
Anläggningar för lagring av energi är vanligen en 
svår ekonomisk belastning men vid badanläggningar med 
såväl inom-som utomhusbassäng har man i princip redan 
tillgång till ackumulatorer.
Inomhusbassängen, som normalt är den mindre, kan an­
vändas för korttidslagring under utebadsäsongen och 
vid behov täcka uppvärmning av utebassängen samt upp­
värmning av duschvatten.
Utomhusbassängen, som har betydligt större lagrings­
kapacitet, kan före resp. efter utebadsäsongen under 
flera månader täcka energibehovet för förvärmning av 
varmvatten samt alternativt bidra till temperatur- 
hållningen i inomhusbassängen. Det förutsättes då att 
bassängen täckes med exempelvis flytblock av skummad 
plast, som överdrages med diffusions.- täckning, typ 
plast pressenn ig .
Vid val av solkollektorer måste energibehovet noga 
definieras mot bakgrund av anläggningens geografiska 
placering och vilken del av året, såväl som dygnet, 
man önskar maximal effekt. Hänsyn måste tagas beträf­
fande möjligheter till energilagring och tillgång på 
lämpliga arealer för uppställning. Beskuggningseffek- 
ten måste härvid noga beaktas.
Med beaktande av ovanstående kan man fastställa typ av 
solkollektorer, enkla oisolerade eller glasade, iso­
lerade. Orientering i väderstreck liksom lämplig lut- 
ningsvinkel kan nu även bestämmas.
För att snabbt och säkert kunna fastställa lämplig typ 
av kollektorer med hänsyn till ovannämnda synpunkter 
har vi tagit fram dataprogram för beräkning sförfaran­
det .
Utöver vad som skall beaktas för effektivt mottagande, 
utnyttjande och lagring av solenergi måste stor upp­
märksamhet fästas på möjligheterna att begränsa ener­
giförlusterna. Utomhusbassänger bör om möjligt för-
6läggas så att de under badsässongen skyddas mat den 
förhärskade vinden dock utan att nackdelar med beskugg- 
ning av bassäng ach solk.ollektorer uppstår.
Energiförbrukningen under nätter och mulna dagar är 
mycket stor. Förlusten en klar natt kan ofta motsvara 
hela energitillskcttet under dagen genom direktstrål­
ning. För att minska dessa förluster och bättre till­
varataga solenergin är det avgörande för anläggnin­
gens totalekonomi med täckning av bassängytan när 
bad ej förekommer.
Den väsentliga meningen med täckningen är att förhind­
ra avdunstning. Även om täckningen i viss mån minskar 
transmissionsförlusterna d.v.s. verkar värmeisoleran- 




Tempererade utomhusbad är dyra i drift. De ständigt 
ökade energipriserna har fått alltfler kommuner att 
se sig om efter alternativ uppvärmning. Byggforsk- 
ningsrådet har fram till sommaren 1978 via lån och 
bidrag stöttat installation av solvärmeanläggningar vid 
utebad i fem kommuner. Mätresultat Dch data för fyra 
av anläggningarna finns publicerat. (Litt. 7)
Baden är utrustade med såväl enkla som mer kompli- 
serade system. Isolerade och oisolerade kollektorer, 
med eller utan värmeväxlare som mellansteg förekommer. 
SDlvärmeandeleri är genomgående relativt liten, mindre 
än 3D % av totala behovet vid samtliga bad. Kostnaden 
för kollektorer kampletta med stativ och kringutrust- 
ning är anmärkningsvärt hög, speciellt då vid isolerat 
utförande. Andelen av totalkostnaden varierar mellan 
40-60 %.
Vid planering av ytterligare soluppvärmda bad bör så­
ledes två avsnitt studeras med extra omsorg. Kollektor­
valet, där möjligheten till billiga och rationella upp­
fäst ning ssy st em efterlyses. Korttidsackumulering för 
att möjliggöra större andel solvärme.
2.2 Projektet
Ljungby kommun har länge varit aktiv på det energi- 
besparande området. På en direkt förfrågan angående 
soluppvärmning av Kronaskogsbadet föreslog vi denna 
förstudie, där Ljungby anläggning ens möjligheter, med 
inriktning på solvärme i kombination med ackumulering 
utreds.
Rapporten omfattar förutom systemlösningar för ackumu­
lering även tekniska beräkningar och data såsom energi­
balans, solinstrålning och kollektorval. Idéer och 
förutsättningar för projektet berörs närmare längre 
fram i detta kapitel.
Avsikten med förstudien är att idéer som skisseras 
här skall kunna tillämpas vid såväl Ljungbybadet som 
andra bad med likartade problem och förutsättningar.
2.2.1 Idealt utomhusbad
Ett idealt utomhusbad karakteriseras av såväl låg 
energiförbrukning som energiförsörjning baserad på 
billig, ständigt flödande energi. Bassängtäckning, 
sänkning av badtemperaturen samt varmvattenbesparing 
är åtgärder som kan vidtagas i energibesparande syfte. 
Lämpligt energitillskott bör kunna erhållas från solen 
dels via direktinstrålning mot bassängen och dels 
via plana termiska solfångare.
aEtt idealt utebad kan ha följande utformning:
. täckningsanordning vid "icke bad"
. optimerad varmvattenanvändning
. uppvärmning med plana solfångare
. system för energilagring
. ev. konventionell tillsatsvärme
En enkel täckning nattetid reducerar enligt beräk­
ningar bassängens uppvärmningskostnader med 6G %. 
Utnyttjas täckningen även vid mulet väder eller 
dåliga baddagar blir besparingen naturligtvis större.
Två typer av täckningar är aktuella, rörliga och 
fasta. Den fasta utnyttjas enbart då bassängen "vår- 
uppvärms" och då den används som värmelager. Den rör­
liga förses lämpligast med motor varigenom bassängen 
snabbt kan täckas och avtäckas även under badsäsongen.
En rörlig täckning eliminerar helt avdunstningsför- 
lusterna, vilka utgör större delen av bassängens to­
tala förluster. På marknaden finns det idag endast 
ett fåtal rörliga täckningar vilka dessutom betingar 
ett förvånansvärt högt pris. Billiga funktionssäkra 
täckningar bör kunna utvecklas om intresset är det 
rätta. Inom ramen för vårt projekt har detta ej när­
mare kunnat studeras.
Badinrättningar förbrukar stora vattenmängder. Dusch­
vatten, ersättningsvatten till bassängen, vatten till 
filterspolning samt vatten för rengöring vid dusch- 
platser och kring bassängen utgör de största förbru­
karna. Duschvattenmängder och temperaturer bör opti- 
meras för god komfort och ekanomi. Vidare bör en 
driftsrutin som möjliggör optimalt utnyttjande av för- 
brukningsvattnet utarbetas för badet (se litt. 1D) .
Bassänguppvärmning en avses ske med solenergi. I rap­
porten jämförs ett system för enbart sommardrift med 
ett avsett för längre drifttid. Både isolerade och 
oisolerade, plana kollektorer studeras.
Solen är en gles energikälla. Direkt instrålad 
energimängd per m mot jordytan är liten. An­
läggningens totala kollektoryta blir således avgö­
rande för anläggningens kvantitativa förmåga att för­
medla energi. Stora horisontella takytor, lika Sunner- 
bohallens, synes idealiska för placering av stora 
ytor av valfri kollektortyp.
Ett system för lagring av överskottsenergi är väsent­
ligt vid såväl sommar som helårsdrift. Förhållandet 
mellan behov av och tillgång på solenergi vid utom­
husbad är ej endast säsongsberoende. Stora variationer 
kan konstateras såväl under som mellan enstaka sommar- 
dygn. Varma och soliga dagar är behovet i bassängen 
ofta negativt och den via kollektorerna insamlade energin
9övertempererar enbart badvattnet varför ingen energi­
besparing uppnås. Dylika dagar bör energin lagras till 
dagar med värmebehov i bassängen.
Energilagringssystemet enligt denna studie avses ut­
nyttja de befintliga bassängerna som ackumulatorer. 
Utomhusbassängen kan täckas och utnyttjas under icke 
utebadsäsong. Inomhusbassängen utnyttjas på motsvarande 
sätt under icke inomhussäsong











Utomhusbadet i Ljungby kommun, Kronoskogsbadet, bEstår 
au en stor avdelad bassäng samt en liten friliggande 
plaskb assäng.
Badet är vackert beläget med omgivning av skyddande 
skogsdungar och kullar. Möjlighet till lek och motion 
finns på de stora gräsytor som omger bassängerna.
Den stora bassängen är försedd med såväl trampolin som 
hopptorn. Badet utnyttjas flitigt av allmänheten samt 
gästande turister, bl.a. från en intilliggande cam­
pingplats.
I anslutning till badet finns också en cafeteria och 
en idrottsanläggning, Sunnerbohallen. Bunnerbohallen 
innehåller inomhusbad, flera idrottshallar för blan­
dade aktiviteter samt en cafeteria. Kronoskogsbadet 
öppnar i slutet av maj och hålls öppet t.o.m. augusti 
månad. Badet har öppet varje dag mellan □ g0D-1flD0.
Sunnerbohallens badavdelning har öppet hela året, utom 
under utebadsäsong då Kronoskogsbadet hålls öppet. Ba­
det har öppet tisdag - fredag 08do-193D samt lördag 
10O°-15°d.
Kronoskogsbadet utnyttjas varje år av c:a 22 BOG be­
sökare. Bunnerbobadet utnyttjas av c:a 57 000 besökare 
per år.
Fritidsanläggningens placering med utebad och idrotts­
hall samt omgivningar framgår av planskiss.
3.2 Energibalans 
3.2.1 Utomhussäsong
Utomhusbadet förbrukar stora energimängder för varm­
hållning av badvattnet. Förlusterna utgörs huvudsak­
ligen av avdunstning, konvektion och strålning. Trans- 
missionsförluster och uppvärmningsenergi för ersätt- 
ningsvatten är av underordnad betydelse.
Avdunstningsförlusterna är beräknade enligt ekvation 
3.2a (Litt. 4).
Konvektionsförlusterna är beräknade enligt ekvation 
3.2b (Litt. 4).
Btrålningsförlusterna är beräknade enligt ekvation 
3.2c (Litt. 4).
Svårigheten att bedömma värmeövergångstalet (a) utgör 
en felkälla vid beräkningarna. Här har a beräknats 
för "icke bad" och "bad" enligt (3.2d) och (3.2e).
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Q = r %— (X - X) fit (3.2a)
a C v
P
Qk = ^Tb - V fl t C3.2b)
Qs = Ev Y (Tb4 - Teky4) fl t (3-2c)
(XMicke bad" = 1,75 + 4 (3.2d)
a"bad" = 5,8 + 4 ^ (3.2e)
Förlusternas totala storlek framgår au tab. 3^1. 
Bassängmedeltemperaturen har antagits vara 24 C under 
dagen och en grad lägre under natten.
Beräkningarna visar att varje grads sänkning avQbadme- 
deltemperaturen i badtemperaturområdet, från 25 C - 
20°C, minskar energiförbrukningen mellan 12 % och 
16 %. Den högre siffran mellan 25 C - 24 C. En sänk­
ning från 25dC till 22aC minskar således uppvärmnings- 
kostnaderna med c:a 3G %.
Tabell 3.1. Beräknade värmeförluster från utomhus­






Kon v. Str. Ledn. Ers. Tot.
Juni 239 73 66 7 6 391
Juli 207 56 61 5 6 335
flug. 205 65 65 5 6 346
% 61 18 18 1 2 100
Enligt uppgift från badmästare sker duschning under 
utebadsäsong i ringa grad och med relativt kallt 
vatten. Energiförbrukningen för duschvattenuppvärm- 
ning beräknas uppgå till 6 MUJh per månad.
Under badsäsongen erhålls även vissa tillskott av 
energi. Direktinstrålning av solenergi till bassäng­
vattnet är av stor betydelse, medan tillskott från 
badande endast uppgår till någon MUh/månad. Till­
skottens storlek framgår av tabell 3.2.
Tabell 3.2. Tillskott från direktinstrålning samt ba­
dande i bassängen (MUJh). flbsorbtionsfaktör för vatten 
= 0,9.
Mån. Str. Bad. Tot
Juni 183 1 184
Ouli 178 1 179
Aug . 146 1 147
% 99 1 100
Energibalansen för utomhusbadet framgår av tab. 3.3.
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Den tütala förbrukningen uppgår teoretiskt till 615 
MUIh - Med en verkningsgrad över pannan på 70 % stämmer 
det ganska väl^överens med den uppmätta oljeförbruk­
ningen, 86,8 m olja/år.
Tabell 3.3. Energibalans för utomhusbassäng under bad- 
säsong ( MLdh ) .
Juni Juli fluq .
Bassängförluster (-) 380 333 344
Våruppvärmning (-) 35
Duschvattenuppvärmn. (-) 6 6 6
Direktstrålning (+) 184 179 147
Balans (-) 196 162 205
3.2.2 Inomhussäsong
Bad och idrottsanläggningen inomhus förbrukar stora 
mängder tappvarmvatten. Den stora delen åtgår till 
dusch och tvagning, en mindre till filterrengöring, 
vattenbyte och ersättningsvatten. Dagens förbrukning 
är betydligt högre än siffrorna redovisade i tabell 
3.1, beroende på att anläggningen är försedd med 
äldre duschsilar vilka ger en onödigt stor dusch­
vattenmängd. Önskvärd vattenförbrukning per besökare 
anges i tidigare utredning (Litt. 10). Här har ej 
fullt så idealiska värden använts vid beräkningarna.
Ljungby kommun tar kallvattnet från grundvattentäckt, 
där temperaturen varierar obetydligt. En medeltempé- 
ratur på 7,5ÖC är relevant för hela året. Uppvärmning 
av förbrukningsvarmvatten under inomhussäsongen upp­
går till c:a 30 MLUh/månad.











Energibehovets fördelning i tiden under utomhusbadsä- 
song studeras lämpligen enligt indelningen klara, halv­
klara och mulna dagar. Beräkningsresultatet för Krono- 
skogsbadet framgår av fig. 3.5. Förutsatt att bad ej 
förekommer under mulna dagar kan man notera små vari­
ationer i totalvärmeförluster mellan de alika dagty­
perna. Den stora variationen i direktinstrålning vid 
skiftande molnighet gör att behovet av tillskottsvärme 
ändå koncentreras till molniga dagar.
mwh/dygn klart halvklart mulet
10 _
Figur 3.1 Förluster från Kronoskogsbadet under olika 




Bassängernas lämplighet sam ackumulatorer beror på 
flera faktorer. Bmslutningaarea kontra volym, värme- 
isoleringsstandard, temperaturtålighet och lagrings­
kapacitet för att nämna några. I en befintlig anlägg­
ning är nämnda faktorer svårpåverkade och utnyttjandet 
får anpassas till givna förutsättningar.
1 detta kapitel undersöks ackumuleringsförmågan för 3 
olika bassängalternativ (Fig. 4. 1-4.3). Vid alternativ
2 utnyttjas enbart den djupa delen av utomhusbassän­
gen. Volymen halveras men en grundfaktor, volymen 
kontra omslutningsarean, förbättras. Lagringskvanti- 
teten minskar men kvalitén ökar.
Fig.4:1 Alternativ 1, hela utomhusbassängen utnyttjas. 
Vtisolering: 15 cm cellplast 
Bassäng volym : 2_160 rn 
Ytarea:-1 200 rri (60x20)
Fig.4:2 Alternativ 2, den avdelade utomhusbassängen 
utnyttjas.
Ytisolering: 15 cm ^ellplast 
Bassäng volym :_9 15 mJ 
Ytarea: 280 ni (20x14)
Fig.4:3 Alternativ 3, hela inomhusbassängen utnyttjas. 
Ytisolering: 15 cm cellplast 
Bassäng volym : „380 rn 
Ytarea: 260 m (25x10,5)
4. 2 Värmeförluster
Värmeförlusterna från bassängerna varierar med tempera­
turdifferensen mellan bassängvattnet och omgivningstem­
peraturen. De totala förlusterna från bassängerna visas 
i fig. 4.4.
Vid en jämförelse av de olika bassängalternativen betr. 
isolaiionsstatys är det intressantare att studera för­
























Fig. 4.5 Värmeförluster per m ackumuleringsvolym.
Inomhusbassängen förutBättes vara täckt med 5 cm flyt- 
block av styrencellplast och utomhusbassängen mad 15 










Fig. 4.6 Lagringskapacitet i bassängerna. Två alter­
nativ för utomhusbassängen äg redovisade. Inomhusbas- 
sängen antas urladdad vid 20 C (utebedtemp.). Utomhus­
bassängen antas urladdad vid 1CrC.
Inomhusbassängens kapacitet som korttidsackumulator 
kan även relateras till förmågan att vid olika lag- 






Fig. 4.7 Lagringskapacitet inamhusbas säng.
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Studien visai att inomhusbassängen är sämst isolerad, 
medan den bästa isolerstandarden erhålls med en av­
delad utebassäng.
Rumstemperaturen i till inomhusbassängen angränsade 
utrymmen är normalt omkring 20°C. Vid soligt väder 
under utomhussäsongen värms dessa utrymmen ytterliga­
re, dels av Förlusterna från bassängen och dels av 
direktinstrålning från solen. En maximal temperatur­
differens på 25°C får anses rimlig (50°C - 25°C).
Förlusterna är vid tänkt tillämpning av ringa betydel­
se och ev. tilläggsisolering bedöms ej aktuell. Av 
utomhusalternativen är den avdelade bassängen det ur 
värmeförlust synpunkt bästa alternativet. Vilket alter­
nativ som slutligt bör väljas blir en optimeringsfrå­
ga. Kollektorernas effektivitet vid olika arbetstempe­
raturer, ackumulatorns förluster vid olika ackumule- 
ringstemperaturer samt behovet av den vid betydligt 
lägre temperatur, i hela utomhusba det, lagrade energin 
är faktorer som styr valet.
4.3 Lagringskapacitet
Lagringskapaciteten beror på bassängens volym och 
temperaturtålighet. Utomhusbassängen förutsätts kunna 





Salinstrålningen mat jardytan är beroende au solens 
infallsuinkel mat ytan samt rådande uäderlek. För 
alika värden på dessa variabler kan instrålad energi­
mängd antingen beräknas eller hämtas ur tabellverk. 
Tabellverken är ofta begränsade i sin användning, var­
för beräkningsmetoder är att föredra.
I R 108:1978 (Litt. 6) presenterar Valdis Girdo en be­
räkningsmetod där timvisa värden för direkt och diffus 
strålning vid olika molnighetsgrad och med olika upp- 
ställningsalternativ beräknas. Metoden tar vid delvis 
molnbetäckt himmel hänsyn till strålningens uppdelning 
på himmelssfären (ej isotropisk).
I den danska projekteringsvägledningen Solvärme (Litt. 
1) redogörs för en annan metod, KT-metoden, där må­
nadsvisa medelvärden på solinstrålningen erhålls. Fol­
ke Peterson redovisar i VVS-special (Litt. 11) solins- 
trålningst ab el1er för Stockholm avseende klara och 
medelklara dagar. Både Folke Peterson och Solvärme 
förutsätter likformig strålning från hela himmels- 
sfären (Isotropisk himmel).
Vid en jämförelse av månadsmedelvärden för Stockholm 
mellan de tre ovan nämnda källorna kan vissa skillna­
der noteras. Valdis Girdo anser 45 kollektorlutning 
effektivare än 0D hela året. Folke Peterson och Sol­
värme anser däremot att horisontell placering är för­
delaktigare under juni, juli och större delen av maj. 
Vidare varierar andel diffus strålning under klara 
och halvklara dagar från 15 % till 50 % enligt Girdo 
och från 25 % till 30 % enligt Peterson. Det sist­
nämnda är av stor vikt vid koncentrerande solfångars. 
Girdos metod verkar också ge högre månadsmedelvärden 
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Ui har i vårt arbete närmare studerat de tuå beräk­
ningsmetoder som nämnts i inledningen av kapitlet, 
enligt Girdo och Solvärme (Litt. G resp. Litt. 4). Me­
todernas uppbyggnad kan studeras i refererad litte­
ratur och kommer inte vidare att behandlas i denna 
rapport. Metereologiska indata är antal soltimmar i 
KT-metoden och antal klara, halvklara och mulna dagar 
i Girdos metod.
För att rationellt kunna utföra jämförande beräkningar 
vid varierande förutsättningar har vi konstruerat da­
torprogram för de båda metoderna. Datorn vi har använt 
är av fabrikat Pet med en kapacitet av 32 kilobytes.
Uid projektering önskar man om möjligt placera kollek­
torerna i en för hela utnyttjandeperioden optimal lut- 
ningsvinkel. Andra faktorer t.ex. varierande utnytt­
jandetid, utrymmeskäl, kostnadsskäl och estetiska syn­
punkter gör dock att man ofta får tumma på ambitionen, 
□ ptimala kollektorlutningen för varje enskild månad 
är dock en faktor av väsentlig betydelse och presen­




Figur 5.2 Instrålad energi vid varierande kollektor- 
lutningar under sommarhalvåret enligt Girdo. Gäller 
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Fig. 5.3 Instrålad energi vid varierande kollektar- 





Kollektorer finns idag tillgängliga i flera olika ma­
terial och utförande. De enklaste kollektorerna är av 
plast och helt oisolerade. Liten temperaturskillnad 
mellan omgivningsluften och absorbatorn krävs för att 
få god verkningsgrad.
De mer avancerade kollektorerna är utförda med isole­
ring på såväl fram-som baksidan. Beroende på driftfall 
kan olika isolerstandard väljas. De isolerade fungerar 
tillfredsställande även vid större temperaturskillnad 
mellan absorbator och omgivning.
Verkningsgraden varierar även med solens infallsvinkel 
mot kollektorn. flbsorbatorns absorbtionsegenskaper 
försämras vid ökade infallsvinklar och vid glasat ut­
förande ökar dessutom reflektionen från glsBet. Förlus­







Fig. 5.4 Transmission 
genom 3 mm fönsterglas 





Fig. 5.5 flbsorptionsfak- 
tor för målad plåt som 
funktion av solens infalls­
vinkel .
Ovanstående samband för transmissionsfaktör (t) och 
absorptionsfaktor (a) gäller för direkt strålning
(Litt. 11).
5.2.2 Dataprogram - kollektorverkningsgrad
Dataprogrammet beräknar den momenta verkningsgraden 
timvis över dagen. Dygnsverkningsgraden erhålls som 
kvoten mellan totalt infångad och totalt instrålad 
energi. Beräkningarna utförs för klara, halvklara och 
mulna dagar.
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Föregående samband har, utöver vad snm tidigare nämnts 
i kap. 4 använts vid beräkningarna. Den momentana 
verkningsgraden vid vinkelrät instrålning beräknas 
enligt fabrikantens uppgifter. Korrigering av faktor Ta 
sker enligt 5.2.1 vid ökande infallsvinklar.
Utetemperaturens variation under dagen har antagits 
variera enligt ett andragradspolynom. Förenklingen ger 
med temperaturen klockan 13 som indata god samstämmig­
het med SMHIrs statistik. Dlika polynom används bero­
ende på ortens geografiska läge samt parallellför- 
flyttas beroende på molnighet.
Instrålningen beräknas enligt Girdo (Litt. G). Den 
markreflekterade strålningen har vid uppställning i 
rader på tak bedömts försumbar.
5.2.3 Uppställning
Den samlade kollektorytan blir normalt mycket stor 
varför man bör sträva efter en placering som är disk­
ret, billig och effektiv.
Vid utomhusbad i kombination med intilliggande hall­
byggnad är ofta stora horisontella takytor disponibla. 
Uppställning på mark är opraktiskt och får betraktas 
som en nödlösning.
En horisontell takyta möjliggör valfri uppställning 
beträffande kollektorlutning och orientering. En syd­
lig orientering är mest effektiv oavsett säsong. Kol- 
lektorlutningen bör optimeras med avseende på utnytt­
jandeperiod.
Av utrymmesskäl är det ofta nödvändigt att placera 
kollektorerna i ett antal rader bakom varandra. För 
maximal effekt under hela säsongen bör radavståndet 
vara så stort att bakomvarande rad ej skuggas av fram­
förvarande rad någon del av dagen.
Den uteblivna instrålningen till följd av beskuggning 
kan vid vissa uppställningsalternativ, speciellt vid 
helårsdrift vara av stor betydelse. Är utrymmet inte 
tillräckligt för stora radavstånd kan det löna sig 
med en lägre kollektorlutning än vad som är optimalt 
för en enskild kollektor.
5.2.4 Beskuggning
En kontroll av beskuggningen för de svåraste drift- 
fallen låg solhöjd och liten azimutvinkel, ger en in­
dikation på det aktuella projektets skuggproblem. Vid 
kraftig beskuggning bör naturligtvis en mer komplett 
analys och eventuellt korrigering av kollektoruppställ- 
ningen utföras.
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Beräkningsmässigt utförs kontrollen enligt de trigano- 
metriska samband som redovisas nedan. Ekvationerna 
gäller för sydorienterade ytor.
= KOLLEKTORLUTN I NG 
C = K01LEKT0RAVSTÅND 
V> = SOLHÖJD
« = SOLAZIMUT FRÅN SÖDER
L = KOLLEKTORHÖJD
L 1 = OSKUGGAD DEL AV K OLLEK T 0 RHÖJD
L 2 = RADLÄNGD
L 5 = OSKUGGAD DEL AV RADLÄNGD
Fig. 5.6
Längderna L1 och L2 anger hur höga resp. långa kollek- 
torraderna kan utformas utan risk för beskuggning. An­
del solbelyst yta av total kollektoryta i raden, fort­
sättningsvis kallad skuggeffekt, SE, definieras enl. 
ekv. 5 c.
L1 = c/dos <x x sin Vi/sin ( 1BG-V, -\> ) (5 e)
L2 = c/cosax Bin <x. (5 b )
SE = (L1xL2)/(L3xL) (5 c)
Skuggeffekten anger således hur stor solinstrålningen 
till en beskuggad yta är jämfört med en oskuggad.
Då SE multipliceras med timvis beräknade solinstrål- 
ningsvärden erhålls den effektiva instrålningen. 
Önskar man undvika skuggeffekter under en lång utnytt­
jandesäsong blir utrymmesbehovet orimligt stort (Ta­
bell 5.1). Under sommarhalvåret bör det däremot vara 
realistiskt att hitta uppställningsalternativ som eli­
minerar skuggning.
Tebell 5.1 Erforderligt radavstånd (I), platsbehov 
(II) och platsbehov i procent av kollektorytan (III) 





























Förutsättningar: Latitud = 56,5 „
Kollektoryta = 750 m 
hollektorlutning = 45 
Radlängd = 25 m 





Ett eknnemiskt utnyttjande av den energi sam strålar 
in mot jordytan från solen förutsätter att installa­
tionskostnaderna hållEs låga. En, med avseende på 
mängd insamlad energi, optimerad anläggning blir i 
dagsläget ekonomiskt olönsam. Varje avsteg från den 
enklaste anläggning medför högre kostnader, som måste 
täokas genom extra insamlad energi.
En till varje ändamål anpassad systemlösning kräver 
noggrann analys. Vid uppvärmning av utomhusbad med sol­
energi är främst tre faktorer betydelsefulla, bassäng- 
förluster, direkt instrålning samt aktiv infångad sol- 
instrålning. Fördelningen i tiden av de två först­
nämnda framgår av fig. 6.1.
F ig. 6.1 visar att förlusterna även under bra soldygn 
är betydligt större än direkt instrålningen. Under 
dagar med mindre sol är underskottet än mer betydande. 
En förändring av situationen enligt nedanstående fyra 
punkter vore önskvärt.
. Minskad energiåtgång dagtid (sänkt badtemperatur).
. Minskad energiåtgång nattetid (bassängtäckning).
. Tillförd värme via solenergi(solfångare).
. Ackumulering av värme från bra till dåliga dagar 
(korttidsackumulering).
I avsikt att belysa det ekonomiska utrymmet för dels 
täckning av utebassängen och dels även komplettering 




Alternativ 1 avser uppvärmning av utomhusba ssäng un­
der sommarmånaderna (juni, juli, aug). Täckningen an­
tas eliminera avdunstningsförlusterna, men ej påverka 
övriga förluster.
Solfångarna väljs i isolerat (1-glas) utförande och 
placeras horisontellt på Sunnerbohallens tak. Kollek- 
torytan dimensioneras så att inomhusbassäng en förmår 
lagra insamlad energi från fem klara dagar i följd.
Mulna dagar nyttjas infångad energi direkt i bassän­
gen. Halvklara dagar används vid behov infångad ener­
gi direkt i bassängen, övrig energi lagras i inomhus- 
bassängen. Klara dagar täcker direktin st rålningen mer 
än väl förlusterna och hela den via solfångarna in­
samlade energin lagras i inomhusbassängen, se figur 
6.2.
Verkningsgraden för ackumulering från dagar med värme- 
överskott varierar med tidsdifferensen mellan de två 
fallen. Dygnsverkningsgraden är som framgår av kap 4. 
97-99 %. Varför en totalverkningsgrad (lagring, dist­
ribution) på 85 % kan anses realistisk. Utomhusbadets 
energibalans och energiförsörjningsprofil framgår av 
figur 3.3 och 3.5.
Kost na ds utrymmet för de två åtgärderna, rörlig täck­
ning på utomhusbassängen och kollektoranläggning med 
en erg i1agringssyst em, kan beräknas med ledning av de 
förväntade besparingarna. Med 1D års annuitet och en kal­
kylränta på 10 % blir kostnadsutrymmet enligt nedan. 
Tillkommande drift-och underhållskostnader är ej med­
räknade.







358 MWh = 98 450 
604 900 kr.
108 Mldh — 29 700 kr. 
182 500 kr.
6.3 Alternativ 2
Alternativ 2 avser alternativ 1 kompletterat med vär 
meväxlare för förvärmning av tappvatten under icke 
utebadsäscng. Kollektoranläggningen utnyttjas även 
under april, maj och september.
Besparing och kostnadsutrymme för komplettering fram 
går av nedanstående kalkyl.
Oljepris: 2 200 kr/m
Pannverkningsgrad: 0,B
Insamlad energi: april, maj, sept.: 57 MWh/år 
Besparing 15 675 kr.
Kostnadsutrymme: 96 315 kr.
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Fig 6.1 Energibalans för Kronoskogsbadet före åtgärd, 
under juni juli och aug.
MWh/dygn
A Månad
Fig. 6.2 Energibalans för Kronoskogsbadet. Alternativ 1 
genomfört.
^ Dir. instråln.
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